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Contrdle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
MAIRIE DE TRANS-EN-PROVENCE
Edité le 4 juillet 2022 HOTEL DE VILLE
83720 TRANS-EN-PROVENCE
J'ai I'honneur de porter & votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L’ARS
DPVA TRANS-EN-PROVENCE
- Type Code Nom
Prélévement 00267085 Prélevé le : mardi 14 juin 2022 a 12h55
Unité de gestion 0096  DPVA TRANS-EN-PROVENCE BEP: ¥EHANUGGER]
Installation UDI 000621  ADDUCTION TRANS VILLAGE-LA CROIX Type visite : D2
Point de surveillance S 0000003651 ECOLE MATERNELLE
Localisation exacte ROBINET facade
Commune TRANS-EN-PROVENCE
Mesures de terrain
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau | 19,5 °C I ’ | | 25,00 ’
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 74 unitépH | | | eso | 900 |
MINERALISATION
Conductivité & 25°C | 2120 psfem | | | 20000 | 110000 |
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre 0,43 mg(CI2)/L
Chilore total 0,49 mg(ClI2)/L
Commentaires de terrain
Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1D2 Code SISE de I'analyse : 00266387 Référence laboratoire : LSE2206-13445
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif)
Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
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Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de 'analyse : D1D2 Code SISE de I'analyse : 00266387 Référence laboratoire : LSE2206-13445
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieuré supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique NFU

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
Chiorure de vinyl monomeére

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
Acrylamide
Epichlorohydrine

FER ET MANGANESE
Fer total

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU
Benzo(a)pyréne *
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(g,h,i)péryléne
Benzo(k)fluoranthéne
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)
Indéno(1,2,3-cd)pyréne

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
Antimoine
Cadmium
Chrome total

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4)
Nitrates/50 + Nitrites/3
Nitrates (en NO3)
Nitrites (en NO2)

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h
Bactéries coliformes /100mI-MS
Entérocoques /100mI-MS
Escherichia coli /100ml - MF
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Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00267085)

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées a la
consommation humaine pour les paramétres recherchés. A noter le dépassement de la référence de qualité pour le
paramétre conductivité. Une vigilance particuliére doit étre accordée a la surveillance de la corrosion du réseau.

Pour le Directeur Général de I'ARS PACA
I'Ingénieur du Génie sanitaire,
Christelle DE DONATO






